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Resumo 
A capela exaustora é um tipo de sistema de ventilação local exaustora (SLVE) que é amplamente 

utilizada em laboratórios como dispositivos de proteção coletiva. Diariamente esses sistemas são 

utilizados por acadêmicos com diferentes níveis de experiência laboratorial. Em geral, os laboratórios 

são ambientes que podem apresentar diferentes fontes de riscos, principalmente, riscos inerentes a 

manipulação de produtos químicos. Em virtude da falta de uma normativa brasileira específica para 

Capelas Exaustoras, a execução de rotinas preventivas de manutenção deve ser uma prática adotada 

pelos órgãos privados e/ou públicos que tenham SLVE instalados, garantindo um ambiente de trabalho 

mais seguro para os seus usuários. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é desenvolver uma 

análise que aplique legislações internacionais, via auditoria, em todas as Capelas Exaustoras dos 

laboratórios utilizados pelos alunos de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – campus Ponta Grossa, com o intuito de avaliar em que condições se encontra as Capelas 

Exaustoras. A metodologia aplicada se mostrou eficiente e os resultados obtidos apontaram um cenário 

ruim, em que os sistemas avaliados encontram-se em condições não ideais de projeto e |exemplos de 

más práticas de utilização laboratoriais que implicam na ineficiência do SVLE. 

Palavras chave: Capela, Exaustora, Laboratório e Segurança do Trabalho. 
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Abstract  
A Fume Hood is a type of local exhaust ventilation system (LEVS) that is widely used in laboratories 

as collective protection devices. These systems are used daily by academics at different levels of 

laboratory experience. In general, laboratories are environments that may present different sources of 

risks, especially risks inherent in the handling of chemicals. Due to the lack of specific Brazilian 

regulations for the Fume Hood, the execution of preventive maintenance routines should be a practice 

adopted by private or public bodies that have LEVS installed, this providing a safer working 

environment for its users. In this sense, the purpose of the present work is to develop an analysis that 

applies international laws, via audit, in all the laboratories Fume Hood Systems used by Chemical 

Engineering students of the Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Ponta Grossa, with 

the purpose of evaluating the conditions of the Fume Hood. The applied methodology proved to be 

efficient and the results obtained indicated a poor scenario, in which the evaluated systems are under 

non-ideal design conditions, as well as examples of bad laboratory practices that imply inefficient LEVS. 

Key-words: Fume Hood, Exhaust, Laboratory and Work Safety. 

  



 

 

1. Introdução 

De acordo com Sinopse Estatística da Educação Superior (SEES), desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2015, o Brasil 

contou com aproximadamente 1,95 milhões de alunos matriculados em instituições de ensino 

superior públicas presenciais, desse montante, os cursos de Engenharia compreenderam 12,2%, 

no caso, aproximadamente 250 mil alunos.  

No mesmo SEES, tem-se que o número de alunos ingressos no curso de Engenharia Química, 

modalidade presencial, no Brasil em instituições de ensino superior (IES) foi superior a 11 mil 

e há razões para crer, de acordo com o Relatório EngenhariaData 2015 – Tendências e 

Perspectivas da Engenharia no Brasil, criado e mantido pelo Observatório da Inovação e 

Competitividade (OIC) da Universidade de São Paulo (USP), que esse valor tendeu a aumentar 

nos anos subsequentes devido a mudança de preferência dos ingressantes em IES que outrora 

buscavam cursos como medicina e direito, a partir dos anos 2000, começaram a optar por cursos 

de engenharia.  

Fato esse que gerou, segundo o mesmo relatório, no período de 2000 a 2013 o aumento de 644% 

do número de ingressantes em cursos de Engenharia em IES privados, enquanto cursos de 

Direito aumentaram 83%¨no mesmo período. O mesmo comportamento foi constatado em IES 

públicas, mas com valores bem menos expressivos, que no caso para o mesmo período 

analisado apresentou aumento 152% para a procura por cursos de Engenharia, enquanto para 

os cursos de Direito e Medicina a procura sofreu pequenos incrementos (6 a 8%, 

respectivamente), tendendo a uma estagnação, se comparado com as engenharias. 

Deste número de novos ingressantes em cursos de Engenharia, sabe-se que a grande maioria 

dos alunos que optaram por Cursos de Engenharia Química não tiveram a oportunidade de ter 

contato com experiências laboratoriais em sua formação fundamental e/ou média, ou ao menos 

chegaram a pisar em um laboratório. Esses alunos, com ou sem vivencia laboratorial, terão que 

cumprir com a grade curricular do curso composta de disciplinas obrigatoriamente vivenciadas 

nesse ambiente, onde deveram manusear produtos químicos, em diferentes estados físicos 

(sólido, líquidos e gases), muitas vezes com níveis de toxidade ou periculosidade desconhecidas 

pelos usuários, além de agentes ambientais e equipamentos que apresentam riscos a seus 

usuários, caso manipulados incorretamente. 

Conforme exposto, no âmbito do laboratório é comum atividades que envolvem a manipulação 

de produtos químicos, tóxicos ou não, processamento substâncias que por intermédio de reação 

química liberam gases, vapores, líquidos ou partículas que em quantidade e/ou concentrações 

elevadas podem promover danos para a saúde dos usuários. Assim, é extremamente importante 

que o aluno esteja ciente de todos os riscos que envolvem a atividade que deverá ser efetuada, 

bem como estar munido de equipamentos de proteção individual (EPI), tais como: óculos, 

jaleco, luvas, protetor auricular e, se necessário, sapato de segurança.  

No âmbito coletivo, visando à preservação da integridade física e da saúde do aluno e/ou usuário 

que esteja desenvolvendo alguma atividade que envolvam a manipulação de produtos químicos, 

e também para garantir a qualidade do ambiente para as demais pessoas que estejam no 

ambiente, faz-se necessário a utilização de Sistemas de Ventilação Local Exaustora (SVLE), 

sendo que estruturas do tipo Capela de Exaustão são as mais utilizadas em laboratórios 

acadêmicos. Mas esse dispositivo por si só não garante proteção ao usuário. É necessário que o 

mesmo esteja familiarizado com as boas práticas de uso laboratorial e utilize em conjunto com 

o sistema de exaustão o EPI adequado, caso se faça necessário.  

No Brasil, infelizmente, ainda não existe normativa regulamentadora específicas quanto ao 

projeto, instalação e utilização das Capelas de Exaustão, todavia, como esse dispositivo trata-



 

 

se de um equipamento de proteção coletiva imprescindível para o controle da qualidade do 

ambiente, a escolha do modelo deve ser feita em função da necessidade do usuário e as suas 

demandas especificas, localização e instalação, onde todos esses parâmetros são aspectos que 

devem ser levados em consideração antes de aquisição de tal equipamento, pois influenciam 

diretamente na eficiência do SVLE.  

Atrelado a falta de normativa, no Brasil muitas empresas que fornecem esse tipo de 

equipamento, trabalham fundamentadas em normativa europeia (EN 14175 - Requirements for 

Fume Cupboards, European Standards, European Committee for Standardization) e americana 

(ANSI/ASHRAE Standard 110 – American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning), em que a EN 14175 traz especificações de projeto e procedimentos de análise 

de eficiência dos equipamentos que levando em consideração análise do ambiente (local de 

instalação e interferência do meio sobre o equipamento), dispositivos de segurança (travas e 

detectores de gases), velocidade de face, distribuição de perda de carga e teste de capacidade 

de troca de ar do sistema com o exterior, já a ASHRAE 110 determina um procedimento para 

avaliação de Capelas Exaustoras que envolve análise de velocidade de face, teste de fumaça e 

contenção de gases, muito mais simplificada, essa leva em consideração que o SVLE está 

instalado em local adequado e não engloba em sua metodologia análise das condições 

ambientais.  

Ao levantar as especificações da Capelas Exaustoras que são comercializadas no Brasil pelas 

principais empresas do ramo, pode-se observar que os materiais utilizados para confecção dos 

“boxes” e dos demais componentes que compõem o sistema de exaustão variam entre os 

fornecedores, podendo variar de estruturas feitas com Aço Inox com tratamento anticorrosivo 

com pintura epóxi eletrostática (Linter – Filtros Industriais), fibra de vidro (Permution, Nalgene 

– Labware e Prolab) e MDF estrutural (Hipperquímica). Essa variação de materiais utilizados 

também é um fator importante a ser avaliado, pois laboratórios que necessitam manipular 

reações com ácido perclórico (HClO4), segundo EN 14175, devem ser confeccionadas em Aço 

Inox AISI-316 e para reações com ácido fluorídrico (HF) confeccionadas em Polipropileno. 

Quando confrontamos o histórico da evolução dos materiais com a data que entrou em vigor a 

normativa EN 14175, no caso 1995 instituída, com atualização em 2001, tem-se que o 

parâmetro de especificação do material do “box” não foi atualizado e manteve-se dentro das 

especificações prevista em sua primeira publicação, conforme descrito anteriormente. Esse fato 

promove no cenário brasileiro uma brecha ainda maior para a utilização de materiais que podem 

não atender as especificações de segurança e somente atendam demanda de custo e de 

disponibilidade de fornecedor.  

Atrelado ao que foi exposto, tem-se que muitas instituições brasileiras, tais como: Instituto de 

Pesquisa e Tecnologia de São Paulo (IPT), Conselho Regional de Química de São Paulo (CRQ-

SP) e Central de Reagentes e Resíduos Químicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(CRRQ), fazem indicação a respeito da necessidade de realizar aferições periódicas da 

performance das Capelas de Exaustão ou se houver alguma modificação nas mesmas, no 

sistema de ventilação e/ou ar condicionado da sala, além de acréscimo de outra capela e/ou 

outro sistema de exaustão, ou mudança significativa nos processos ou analises que alterem a 

toxidade e/ou inflamabilidade. Entretanto, por se tratar de uma recomendação e não de uma 

norma que poderia ser submetida a inspeção por meio de órgão público competente, fica livre 

a cada empresa ou instituição que adquiriu um SVLE a execução de tal atividade.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia de avaliação 

da performance do SVLE, tipo Capela Exaustora, nos laboratórios destinados a alunos de 

Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campus Ponta Grossa 



 

 

(UTFPT-PG), por meio de auditoria desenvolvida com base na norma técnica ASHRAE 110 – 

Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods, a Industrial Ventilation, levando 

em conta parâmetros estruturais, performance de exaustão e boas práticas laboratoriais voltadas 

a segurança do trabalho. 

 

2. Metodologia  

A auditoria de diagnóstico da performance das Capela Exaustora foi efetuada nos laboratórios 

do bloco H da UTFPR-PG, destinados aos alunos de Engenharia Química, por meio de análise 

in loco de parâmetros específicos e componentes estruturais embasados na norma ASHRAE 

110. Para estabelecer uma auditoria sistemática, fez-se a divisão da avaliação em três frentes: 

Inspeção geral do sistema, que compunha da aferição das dimensões estruturais do sistema, 

constatação da existência de dispositivos, sinalização de segurança e aspectos de conservação 

do equipamento, a Avaliação qualitativa, feita a partir da análise visual do comportamento do 

fluxo de fumaça e por fim a Avaliação quantitativa, feita por meio de aferição de parâmetros 

específicos (velocidade média de exaustão, ruído e iluminância) com o auxílio de equipamentos 

adequados. 

A Inspeção geral do sistema consiste em avaliar os seguintes parâmetros: Existência de 

dispositivos de detecção e alarme – constatação da existência de um sistema de alarme para 

gases; Ocupação do espaço interno – utilização inadequada da capela para armazenamento de 

substâncias químicas e/ou biológicas; Janela de proteção – avaliação da integridade da janela, 

constatação de identificação e existência de dispositivo de trava; Instrumentos de controle de 

vazão – constatação da existência de dispositivos de controle de vazão instalados no sistema de 

exaustão; Presença de equipamentos elétricos no interior do sistema – constatação da existência 

de equipamentos elétricos no interior da capela, mesmo que o esses estejam ligados em uma 

tomada posicionada fora da capela. Também, nessa etapa, fez-se a coleta de dados específicos 

do conjunto motor-ventilador (potência, vazão, rotação e fabricante), dimensões da área de 

abertura e volume (comprimento, largura e profundidade), características do duto de exaustão 

(diâmetro, área e altura do duto de captação) e avaliou-se aspectos de conservação (existência 

de trincas, furos ou defeitos no “box”, integridade do sistema de iluminação e qualquer outro 

fator que indique detrimento da integridade física do sistema ou existência de remendos ou 

ajustes que fogem do padrão original). 

A avaliação qualitativa consiste em analisar: Qualidade do fluxo de exaustão do ar – capacidade 

de sistema em absorver a fumaça; Anomalias de fluxo – existência de fenômenos de 

turbulência, correntes transversais e fluxos reversos da fumaça. 

Por fim, a Avaliação quantitativa tem como objetivo verificar individualmente, utilizando-se 

de instrumentos de aferição específicos, a performance dos sistemas de Capela Exaustora 

instaladas nos laboratórios e liberadas para uso comum a todos os usuários, levando em 

consideração a velocidade média de face, aferida por meio de Anemômetro, o ruído, 

determinado por meio de um Decibelímetro e a iluminância, utilizando-se de um Luxímetro.  

Os valores encontrados, foram confrontados com as normativas especifica adotadas, no caso: 

OSHA – Occupational Safety and Health Administration (EUA) que determina velocidade 

média de face ideal entre 0,3 a 0,5 m/s; NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico 

que determina nível máximo de 50 dBA para conforto acústico em laboratório; NBR 5413 – 

Iluminância de interiores que determina níveis de iluminância entre 300 e 750lux para 

atividades laboratoriais em bancada. 

 



 

 

2.1 Experimental 

As auditorias foram feitas individualmente em 9 Capelas Exaustoras instaladas nos laboratórios 

do bloco H da UTFPR-PG, utilizando-se de uma pesquisa descritiva auxiliada por meio de uma 

ficha de avaliação, denominada de Diagnóstico do Sistema de Exaustão (Anexo 1), essa qual, 

elaborada com objetivo de promover ao procedimento de auditoria uma abordagem generalista 

e sistemática. 

As aferições das medidas das dimensões de área de face e volume (comprimento, largura e 

profundidade) e características do duto (diâmetro e altura da abertura do duto) foram efetuadas 

com uma Trena Fita de Aço - 5 metros largura e graduação 1 mm/pol, e a análise de parâmetros 

de integridade estrutural foi feita por meio de constatação visual de cada item elencado na ficha 

de avaliação, buscando não alterar a disposição encontrada do equipamento. 

Já para a avaliação qualitativa, que consiste na avaliação da performance de exaustão individual 

das Capelas Exaustoras, se fez mão da metodologia sugerida por Sepúlveda (2010), 

denominada de teste de fumaça, que se trata de utilizar uma pequena pedra de nitrogênio imersa 

em um recipiente com água como fonte geradora de fumaça. Para execução da análise, fez-se a 

movimentação lenta do recipiente por toda a base frontal da capela no sentido horizontal com 

a janela parcialmente fechada até a trava inferior (15 cm de altura), assim as características do 

fluxo de fumaça puderam ser avaliadas. 

Os parâmetros de ruído e a iluminância foram obtidos individualmente com a Capela Exaustora 

em funcionamento, no plano de trabalho. Os equipamentos utilizados (Decibelímetro Digital 

Icel Profissional, Modelo: Dl-1100 e Luxímetro Digital 0A 50.000lux, Modelo: Ak309, 

respectivamente) foram dispostos no interior da mesma sem alteração de quaisquer elementos 

que estivessem dispostos em seu interior, com objetivo de obter medidas diretas que 

representassem com a máxima fidelidade o cenário usual de manipulação do SVLE auditado. 

Já a aferição da capacidade de exaustão, que leva em consideração a velocidade média de face, 

fez-se mão de um Anemômetro Digital Lutron, Modelo: Skad-01, onde utilizou-se de uma 

adaptação da metodologia sugerida em ASHRAE 110, em que a velocidade média de face 

característica é estimada pela média das velocidades aferidas em três pontos com a janela 

parcialmente fechada até a trava inferior, conforme a Figura 1. 

 
Figura 1 – Representação esquemática dos pontos de aferição das velocidades de face 

(Fonte: imagem adaptada de BRASILAB) 



 

 

 

3. Resultados e Discussão 

Frente aos dados coletados nas auditorias efetuadas nas Capelas de Exaustão do bloco H da 

UTFPR-PG, destinados aos acadêmicos do curso de Engenharia Química, pode-se dividir os 

resultados em 3 frentes: Inspeção Geral no Sistema, Avaliação qualitativa e Avaliação 

quantitativa. 

A partir dos resultados da Inspeção Geral do Sistema, conforme Tabela 1, pode-se constatar 

dois cenários, sendo que o primeiro, atrelado ao fato de que não existe normativa especifica 

brasileira, conforme já exposto, torna compulsório a implementação de sistema de detecção de 

gases e instrumentos de controle de vazão nas Capelas de Exaustão, assim, tem-se que nenhuma 

capela apresentou algum dos dois sistemas instalado em suas estruturas. Salientando que não 

existe no brasil nenhum banco de dados que mensure o número de acidentes relacionados a 

incidentes que ocorram no âmbito dos laboratórios do IES é difícil levantar a verdadeira 

necessidade de tais dispositivos de segurança, além do fato de que muitos vapores provenientes 

de reações químicas podem apresentar caráter tóxico, a segurança dos usuários fica a vigor 

somente da capacidade de exaustão do sistema. 

Já o segundo cenário, dessa vez vinculado a falta de boas práticas de segurança, a auditoria 

revelou que somente uma capela não estava sendo utilizada como deposito de produtos 

químicos e/ou outros itens. E tendo ainda como agravante, o fato constatado de que somente 

duas capelas não haviam equipamentos elétricos em seu interior, demonstra a falta de ações de 

conscientização dos riscos envolvidos nessa prática entre os usuários, pois bem como foi visto, 

a utilização das capelas de maneira errada é quase que sistemática nos laboratórios avaliados.   

 
      

Iten Avaliados 
Resultado Absoluto Resultado Relativo 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Existência de dispositivos de detecção e alarme 0 9 0% 100% 

Existência de instrumento de controle da vazão 0 9 0% 100% 

Espaço interno ocupado 1 8 11% 89% 

Presença de equipamento elétricos  7 2 78% 22% 

Janelas de abertura 9 0 100% 0% 

Existência de ficha de indentificação 0 9 0 100% 

Resultado final quanto a Inspeção Geral do Sistema 17 37 31% 69% 

Fonte: autoral  

Tabela 1 – Resultados da Auditoria de Inspeção Geral do Sistemas 

 

Juntamente com os dados já apresentados, na Inspeção Geral no Sistema, constatou-se a 

inexistência de qualquer tipo ficha de identificação com os dados a respeito de parâmetros 

estruturais e especificações do conjunto motor-ventilador nas as capelas auditadas. A respeito 

da integridade estrutural das capelas auditas, tem-se que todas apresentaram bom estados de 

conservação e mesmo apresentando pequenas diferenças no “box” entre as capelas, impossíveis 

de determinar se eram de fornecedores diferentes devido à falta ficha de identificação, tem-se 

que a área de trabalho, que consiste da área do plano frontal com a janela totalmente aberta, 

todas as capelas apresentaram área de aproximadamente 0,78m2 e todos os sistemas de exaustão 

foram construídos com tubos de 100mm.  

Na Avaliação qualitativa que consistiu da análise do comportamento do fluxo da fumaça frente 

a execução do teste de fumaça, que buscava avaliar de forma qualitativa a qualidade do sistema 

de exaustão, tem-se que todas capelas auditadas mostraram desempenho satisfatório de 



 

 

exaustão, entretanto anomalias de fluxo, principalmente fenômenos de turbulência e correntes 

transversais foram constadas. Esse fato pode estar atrelado ao cenário encontrado, em que 

praticamente todas as capelas estavam sendo utilizadas como deposito de produtos químicos, 

artefatos diversos e/ou equipamentos elétricos.  

Outro ponto importante que deve ser colocado, é a disposição de capelas em série, fato 

evidenciado em um dos laboratórios que apresentavam quatro capelas dispostas em um sistema 

compartilhado de exaustão (390834, 390835, 390836 e 390837). Conforme pode-se observar 

na Tabela 2, a velocidade média de face, em sequência, tendeu a uma redução da capela mais 

próxima ao duto de entrada, no caso, mais próxima da fonte de exaustão, para a capela mais 

distante. Em que a duas primeiras apresentaram anomalias de fluxo e as duas últimas não. Esse 

fenômeno, conforme descreve Lobo (2012), está ligado ao mal dimensionamento do sistema de 

exaustão e o efeito de correntes adjacentes das capelas em série promovem efeitos de pressão 

negativas. 

 

Sistema de Exaustão 

(Ref. Patrimonial) 

Velocidade média de 

face (m/s) 
Ruído (dBA) Luminescência (lux) 

390839 2,6 86,9 216 

390834 2,9 102,4 739 

390835 2,0 99,5 650 

390836 1,1 106,0 650 

390837 0,6 96,2 381 

390841 3,5 87,5 181 

390847 2,3 91,8 174 

390833 3,4 88,5 445 

390838 3,0 82,0 371 

Fonte: autoral 

Tabela 2 – Resultados de velocidade média de face, ruído e luminescência 

 

Os efeitos de perda de carga por correntes adjacentes podem ser corrigidos, segundo Lobo 

(2012), pela implementação de registros que obstrua a exaustão das capelas inoperantes que 

estiverem ligadas em série e libere o fluxo de ar somente na capela que estiver sendo utilizada, 

mas essa prática mesmo que correta, não condiz com o que é feito usualmente nos laboratórios, 

em que devido ao grande número de usuários que utilizam as Capelas Exaustoras 

simultaneamente durante as aulas práticas, torna a disposição em série totalmente inapropriada. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o sistema e exaustão foi dimensionado incorretamente, pois 

não supriu a demanda de fluxo de ar necessário para o sistema empregado.      

Frente para a avaliação quantitativa das velocidades média de face, ruído e luminescência 

apresentados na Tabela 2, pode-se constatar que somente três capelas (390841, 390833 e 

390838) auditadas atingiram a velocidade média de face mínima de 0,3 m/s, caracterizando as 

demais como ineficientes frente a esse parâmetro. Sobre o parâmetro de ruído, todas as capelas 

apresentaram valores acima de 50 dBA. Já para a luminescência, apenas três capelas (390839, 

390841 e 390847) apresentaram valores abaixo de 300 lux, nessas quais foi observado o mesmo 

sistema de iluminação individual instalado estava danificado e inoperante, demonstrando assim 

a necessidade de se efetuar manutenção dos sistemas exaustores citados. 

 

3. Conclusão 

A partir das auditorias efetuadas nos SVLE do tipo Capela Exaustora, verificou-se que nenhuma 

capela atendeu aos requisitos estruturais e de segurança avaliados por completo. Além da falta 



 

 

de dispositivos de segurança (alarme e controle vazão), verifica-se que o armazenamento de 

substâncias na capela e a utilização de equipamentos elétricos são práticas usualmente adotadas, 

assim conforme foi citado, práticas como essas confrontam diretamente recomendações em 

termos de segurança e podem tornar-se fontes potenciais de acidentes. 

Frente ao teste de fumaça efetuado, em que todas as capelas auditadas apresentaram 

desempenho satisfatório de exaustão, mesmo para a Capela 390837 que apresentou a menor 

velocidade média de face, tem-se que esse teste se faz importante, pois a parti do mesmo, 

anomalias de fluxo puderam ser constatadas. Mas cabe salientar, que por se tratar de uma 

avaliação qualitativa e pela falta de referências que fomente uma boa conclusão, esse método 

não deve ser levado em consideração como um parâmetro conclusivo a respeito da eficiência 

da performance de exaustão de SVLE do tipo Capela Exasutora.  

Os resultados da velocidade média de face da janela mostram somente três capelas 

apresentaram valores acima do mínimo sugerido pela OSHA para velocidade médias de face. 

Isso mostra que a maioria dos sistemas de exaustão auditados foram dimensionados de forma 

incorreta. Essa ineficiência do sistema de exaustão pode até mesmo afetar os resultados das 

análises qualitativas realizadas na capela. Outro parâmetro que reforça o mal dimensionamento 

do sistema é o parâmetro ruído, pois conforme foi constado, todas as capelas apresentaram 

medias acima do recomentado pela NBR 10152, mesmo se levarmos em consideração o item 

17.5.2.1 da NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico -  que coloca como o nível de 

ruído aceitável para efeito de conforto de até 65 dB, além do fato constatado da falta de 

manutenção corretiva e a existência de três sistemas de iluminação inoperantes. 

A falta de legislação especifica, de manutenção e de verba para laboratórios público, além da 

inexistência de rotina de diagnóstico de performance do sistema de exaustão são fatores que 

refletem no cenário encontrado, em que Capelas Exaustoras disponibilizadas aos alunos e 

demais usuários dos laboratórios, estão operando de forma ineficiente. Outro ponto relevante 

está relacionado a falta de boas práticas laboratoriais que foram constatadas, onde 90% das 

capelas auditadas estavam sendo utilizadas como local para armazenamento de produtos 

químicos, demonstrando a deficiência ou inexistência de ações de conscientização entre os 

usuários.  

Sendo assim, torna-se uma medida inicial básica que poderia ser adotada para os SVLE do tipo 

Capela Exautora auditadas, conforme recomendado pela Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA), avaliar os riscos intrínsecos a esses sistemas e as más práticas de 

utilização do mesmo para medir a probabilidade de acidentes, atuando com medidas de 

adequação que busquem diminuir ou eliminar as fontes potenciais de acidentes. 
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ANEXO 

Segue abaixo, a ficha de avaliação, denominada de Diagnóstico do Sistema de Exaustão, 

utilizada nas auditorias efetuadas nas Capelas Exaustoras do bloco H da UTFPR-PG.  

 

 
 

 

 

 


